
- Rimelig over tid!



Risikovurdering

ÅLitt om Gudbrandsdal Energi

ÅRisikovurdering i praksis

ÅHvordan gjør vi det i dag

ÅDokumentasjon av risikovurdering ved 

Gudbrandsdal Energi



ÅRimelig

ÅLangsiktig

ÅPålitelig

ÅSamfunnsansvarlig

Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig

Verdigrunnlag



Nett og produksjon

Nettsjef

Stein Kotheim

Nett drift/ anlegg

Svein Ove Ånsløkken

Plan

Geir Gryttingslien
Kraft - og transformatorst.

Arne-Ivar Myrvang

Montørleder Vinstra

Ståle Rønningen

Montørleder Øyer

Arild Romfog

Montører Montører

Planlegging Dokumentasjon Maskinmester

Gunnar Larsen

Bygg

Frank Jensvoll

Montører

Materialforvalter

Ove Varpestuen

Montørleder Ringebu

Stein Høyesveen

Montører



Å Interkommunalt selskap eid av 

Nord-Fron

Sør-Fron

Ringebu

Øyer

Fakta

Å 75 GWh produksjon

Å 17 000 nettkunder

Å 71 000 kraftkunder

Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig



Virksomhetsområder

ÅProduksjon

ÅRegional-/distribusjonsnett

ÅKraftomsetning

ÅBredbånd



Fef § 2-2 Vurdering av risiko

ÅDet skal gjennomføres en 

risikovurdering for å kartlegge risiko i 

og i tilknytning til det elektriske 

anlegget. Ved utførelsen skal 

risikovurderingen legges til grunn for 

valg av løsninger. Dette skal 

dokumenteres



Fef § 3-1 Kontroll, erklæring om 

samsvar og dokumentasjon

ÅSluttkontroll

ÅSamsvarserklæring

Fef § 3-2 Oppbevaring av 

dokumentasjon



Fse § 10 Planlegging av arbeid

ÅFør et arbeid igangsettes skal det innhentes 
nødvendige opplysninger om anlegget og på bakgrunn 
av disse gjennomføresen risikovurdering for det 
aktuelle arbeidet. På bakgrunn av
risikovurderingen skal minst følgende 
gjennomføres:

ïValg av arbeidsmetode

ïForsikring om at nødvendig utstyr er tilgjengelig

ïVurdering av i hvilket omfang verneutstyr skal benyttes

ïValg, vurdering og instruksjon av personell



Internkontrollforskriften § 5, 2. 

ledd pkt. 6

ÅKartlegge farer og problemer og på 

denne bakgrunn vurdere risiko, samt 

utarbeide tilhørende planer og tiltak for 

å redusere risikoforholdene. Skal 

dokumenteres



Kriterier ved drift, vedlikehold, bygging 

ïgrunnlag for planlegging

ÅRisiko og sårbarhetsvurdering

ïTrygg og sikker arbeidsplass for de ansatte

ïTilfredsstille krav i lover og forskrifter

ïLeveringssikkerhet 

ïLeveringskvalitet

ïKlima, ekstrem vind og nedbør



Planlegging større og spesielle prosjekter

ÅVi har begynt å bruke REN

ÅArbeidsordresystem ïELA

ïArbeidsordre - Sjekkliste skal fylles ut
ÅArbeid utført

ÅHMS-plan med risikovurdering

ÅOppdatert NIS (X-power)

ÅRisikovurdering utført

ÅSamsvarserklæring

ÅTesting/funksjonsprøving (sluttkontroll)

ÅFaktura sendt



Planlegging av mindre prosjekter 

og òstandardprosjekterò

ÅBruker samme ELA arbeidsordresystem 

og samme sjekkliste som for større og 

spesielle prosjekter

ÅBruker ofte skjema fra ELA til 

risikovurderingen. Henviser ofte til GE-

instrukser, prosedyrer og rutiner



Arbeid på elektriske anlegg ïhøyspent ï

planlegging ihht § fse 10 - risikovurdering

Å Instrukser ihht fse

ÅUtpeking av leder for sikkerhet ved leder for kobling 

(overordnet vakt).

ÅMontørleder, planlegger og leder for sikkerhet involvert

ÅLeder for sikkerhet har ansvaret for sikkerheten på 

arbeidsstedet

Å Dokumentert i koblingsplan



Arbeid på elektriske anlegg ïlavspent ï

planlegging ihht fse § 10 - risikovurdering

Å Instruks ihht fse

ÅUtpeking av ansvarlig for arbeidet normalt ved 

montørleder eller drifts- og anleggsleder

Å Risikovurdering normalt ved montørleder og/eller drifts-

og anleggsleder ïog de som skal utføre arbeidet  

(ansvarlig for arbeidet)

Å Dokumenteres i ELA

Å En mengde standardjobber



Dokumentasjon høyspentanlegg

ÅNettstasjoner, linjer og kraftverk ï
regioalnett/distribusjonsnett -

ïMappe pr. anlegg med dokumentasjon i teknisk arkiv. 

ïArbeidsordren dokumentert i ELA på elektronisk form

ïInn i NIS, driftssentral og på oversiktskart (papir ï
AUTO-cad)

ïSamsvarserklæringer ïpapirorginal oppbevares i 
mapper som står på teknisk arkiv

ïGeografisk plassering og tekniske data er dokumentert 
i X-power (NIS)



Dokumentasjon 

lavspenningsanlegg

ÅDokumentasjon blir skannet inn og 

legges i ELA

ÅSamsvarserklæring  - papirorginal 

oppbevares i mapper i teknisk arkiv








