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Spolejordet nett – et nødvendig onde? 
«innføring av distribuerte spoler?» 
 
Spolejording benyttes i dag på 11-145kV spenningsnivå. Hensikten med spolejording er 
flere, men den viktigste funksjonen i distribusjonsnettet er å holde jordfeilstrømmen på et 
akseptabelt nivå og derved enklere kunne tilfredsstille kravet til berøringsspenning Utp og 
samtidig kunne øke utkoblingstiden for bortkobling av jordfeil. Det i sin tur gir bedre 
leveranse sikkerhet til nettkunder grunnet færre kortvarige utkoblinger.  
 
Det høres nesten for godt ut til å være sant. 
 
Spolejordet nett er i grunnen en enkel sak, men i nett med stor utstrekning, samt mye 
innslag av kabel, kan det skape problemer. I tillegg til dette finnes det noen valg og 
innstillinger som må gjøres.  
Eksempelvis; skal nettet driftes underkompensert eller overkompensert? Skal 
parallellmotstanden ligge fast innkoblet osv.  
 
Problematikken har våre kjære naboer (Sverige) fått føle på etter stormen Gudrun som 
medførte større krav til kabling av anlegg. Det er også noe som vi i Norge har plassert 
høyt opp på agendaen. 
 
Utstrakt kabling i nettet fører til at spolene som i dag er installert blir for små til å klare å 
kompensere for jordfeilsstrømmen. I tillegg kan eget bidrag fra de forskjellige avgangene 
bli så stort at det kan bli utfordrende for jordfeilvernet å detektere jordfeil på avgangen. 
Løsningen på denne problematikken er å installere distribuerte spoler ute i nettet  
 
FosenKraft i Nord-Trøndelag har tatt tak i problematikken og arbeider nå for å få kontroll 
på jordfeilstrømmene i nettet. REN var for to uker siden på besøk hos FosenKraft da de 
kartla egetbidraget fra de forskjellige avgangene i trafostasjonen. 
REN kommer til å fortsette å følge opp arbeidet etter hvert når de fått montert distribuert 
kompensering ute i nettet for å se hvilken dette har på jordfeilstrømmene i nettet og om 
vernet i stasjonen får bedre betingelser for å detektere jordfeil etter montasjen av 
distribuerte spoler. 
 
Arbeidet er høyaktuelt fordi flere E-verk står overfor den samme utfordringen. 
 
Vi kommer tilbake til emnet i neste REN nytt og i mellomtiden fortsetter vi å arbeide med 
RENblader innen emnet Spolejordning som snart kommer ut på høring til faggruppen. 
 
av Magnus Johansson 
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Åpent jordingskurs i Jondal  
 
Vi har nå arrangert et åpent kurs i 
«Måling og dokumentasjon av 
jordingsanlegg» i Jondal i Hardanger 1. 
og 2. april.  
 
Dette er et kurs som til nå kun har blitt 
arrangert som bedrift internt kurs. 
REN ville forsøke å holde et åpent kurs for å 
se om dette ville fungere. 
 
Dette er et kurs som består av teori og praktisk måling, vi er derfor nødt til å ha et nett å 
utføre målingen på. Denne gangen var vi så heldig at Hardanger Energi AS, med John 
Birger Stavenes, stilte nettet sitt til disposisjon og vi takker for deres bidrag. 
 
I teoridelen går en gjennom grunnleggende forståelse av jording, jordingens oppgaver, 
ulike målemetoder, viktige moment med hensyn på effektivitet og sikkerhet ved måling av 
jordelektroder. Erfaringer en har gjort hos selskapene som har gjennomført målekurs er at 
det er en del og hente på å effektivisere målingene.  
 
Kurset er tilpasset dem som skal gjøre målinger ute i felt, samt de som skal bestille, 
planlegge og dokumentere slike målinger. Skal en få størst mulig utbytte av kurset, er det 
viktig at den som skal utføre målingene og den som skal planlegge/dokumentere er med 
på samme kurset. Kurset vil gå over to dager og inneholde en teoretisk del og en praktisk 
del. 
 
Kursdeltagerne var en fin blanding fra nord til sør og kurset har plass til 20 deltager. 
 
En legger stor vekt på å kunne dokumentere 
nettet etter at en har utført målingene. Det er 
viktig å se nettet i en sammenheng, slik at en 
kan luke ut anlegg med feil. Dette kan væra 
en utfordring og det krever litt trening før en 
klarer å sette dette i system og ser helheten i 
jordings-anlegget.  
Det er viktig å kunne se målefeil i 
måleseriene, slik at en ikke legger feil 
overgangsmotstand til grunn i 
dokumentasjonen.              
 
Kurset var fulltegnet allerede den 14. mars 
og vi hadde flere på venteliste. Dette er en 
god indikasjon på at vi bør sette opp flere 
slike kurs.  
 
Er det selskap som ønsker internkurs eller 
kan tenke seg å være vertskap for et åpent 
kurs, så ta kontakt med Kåre Espeland eller 
Bjørn Haukanes i REN AS.  

 
Av Bjørn Haukanes, REN AS 
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REN “Kick – Off” – nytt RENBlad Sluttkontroll 
 
REN inviterer bransjen til “kick off” på hotel Bristol , Kristian IVs gate 7, Oslo, 11. 
september 2014 
Utøvelse av sluttkontroll er et forskriftskrav og 
skal dokumenteres. 
Inspeksjon, tester og funksjonsprøving skal 
utføres og dokumenteres på alt arbeid som 
skjer i nettet. (FEF §3-1) 
 

 
 
Hensikt og innhold 
 
REN vil på temadagen fokusere på følgende 
tema: 
• Myndighetskrav. 
• Status for bransjen både sett fra 

oppdragsgiver og oppdragsutfører. 
• Presentere et kraftig revidert RENBlad for 

sluttkontroll. 
• Gjennomgå endringer i andre RENBlad 

som er knyttet opp til sluttkontroll-bladet.  
• Presentasjon av en APP-løsning for 

sluttkontroll. 
• Fremtidig REN-arbeid innen området 

Påmelding: www.ren.no  Pris: Kr. 1900,- 
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Temadager, kurs og konferanser – plan frem til sommeren 2014 
Hva Hvor Når Program Påmelding 

AUS Fagdager 2014 Clarion Hotel Bergen 
Airport 

14. - 15.mai Program Meld på  

netLIN 3 
Linjeprosjekteringskurs 
3 ledige plasser 

Flå i Hallingdal 20. - 21. mai Program Meld på  

Temadager Veilys Oslo, Thon Hotel 
Opera 

27. - 28. mai Program Meld på  

Temadager Nettstasjoner Thon Hotell Oslo 
Airport 

4. - 5. juni Program Meld på 

Brukerforum Småkraft Mosjøen 11. -12. juni Program Meld på 

Bransje kick off - sluttkontroll Oslo, Hotel Bristol 11. sept Program Meld på 

NEK 440- Stasjonsanlegg 
over 1 kV 

Hotel Royal 
Christiania, Oslo 

14. -15. okt Program Meld på 

Temadag rettigheter for 
elektriske anlegg 

Radisson Park Inn 
Gardermoen 

21. okt Program Meld på 

Teknisk konferanse Clarion Hotell Oslo 
airport, Gardermoen 

3. - 4. nov   

Elmåledagene Clarion Hotell Oslo 
airport, Gardermoen 

12. -13. nov Program Meld på 

netLIN 3 - kurs Radisson SAS, 
Gardermoen 

21. nov   

Driftslederforum Clarion Hotel Royal 
Christiania, Oslo 

3.- 4. des   

 
 

Oppdateringer på RENBlader: 
For mer opplysninger vedrørende disse endringene, se: http://www.ren.no/ren-blad/siste-
endringer 

RENBlader på høring – april 2014: 
 
Følgende nettstasjonsblader legges ut på høring innen Nettstasjoner: 
 
RENBlad 6025 "Nettstasjon - Overvåking, styring og regulering" 
RENBlad 6023 "Nettstasjon - Høyspenningsanlegg og kontrollanlegg - Spesifikasjon" 
RENBlad 6010 "Nettstasjon - Utførelse" 
RENBlad 6022 "Nettstasjon - LS tavle og tilhørende materiell - Spesifikasjon" 
RENBlad 9111 "LS Kabelnett – Kabelskap - spesifikasjon" 
 

http://www.ren.no/documents/10206/62433/14-114+temadager+14+og+15+mai2.pdf/b4c33197-2e2f-4236-b3b0-613329d6bc62
http://www.ren.no/web/guest/kurs?kursId=520
http://www.ren.no/documents/10206/62433/K-13304Program.pdf/674c05ec-f3d3-472e-94aa-297760741ba1
http://www.ren.no/web/guest/kurs?kursId=420
http://www.ren.no/documents/10206/62433/14-103+Program+for+temadager+-+veilys+1.pdf/588d088c-db85-4cbc-80ac-7e9f9b0e1410
http://www.ren.no/web/guest/kurs?kursId=485
http://www.ren.no/documents/10206/62433/14-102+program+web+1.pdf/9fbf9a83-747f-48dc-a68f-a6a249e2ed9c
http://www.ren.no/web/guest/kurs?kursId=483
http://www.ren.no/documents/10206/62433/14+109+REN++brukerforum+-+Sm%C3%A5kraft.pdf/cc6dbc8b-0940-425b-ba85-a443d5d31b59
http://www.ren.no/web/guest/kurs?kursId=488
http://www.ren.no/documents/10206/62433/14-108+Kick-off+sluttkontroll.pdf/34924189-cd74-4642-ab41-ef3acc72ad9a
http://www.ren.no/web/guest/kurs?kursId=545
http://www.energinorge.no/produksjon/nek-440-stasjonsanlegg-over-1-kv-article10112-230.html
https://event.nho.no/skjema/?event=2263
http://www.ren.no/documents/10206/62433/14-104+program+v1.pdf/9e3ef849-f4e8-4e50-9e10-1ed3ecc14100
http://www.ren.no/web/guest/kurs?kursId=484
http://www.energinorge.no/nett/elmaaledagene-2014-article10224-244.html
https://event.nho.no/skjema/?event=2529
http://www.ren.no/ren-blad/siste-endringer
http://www.ren.no/ren-blad/siste-endringer
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Det er utført en større forandring i strukturen på RENBladene.  Tidligere var det to 
hovedblader for montasje 
 
RENBlad 6011 "Nettstasjon - I bygg/frittstående – montasje" og 
RENBlad 6010 "Nettstasjon - Prefabrikkert - montasje" 
 
Disse to hovedbladene blir nå slått sammen, til ett i 6010 med ny enklere tittel "Nettstasjon 
- Utførelse". I tillegg til dette er også RENBlad 6009, 6013, 6014 og 6016 lagt inn i det nye 
(eneste) hovedbladet 6010. Det reduserer antall montasjeblader for Nettstasjoner fra 12 til 
7. 
 
Det vil gi følgende liste over montasjeblader etter høringen/endringene: 
 
RENBlad 6002  "Nettstasjon - I bygg/frittstående - Byggtekniske krav 
RENBlad 6010  "Nettstasjon - Utførelse" 
RENBlad 6012  "Nettstasjon i mast - Utførelse" 
RENBlad 6015  "Nettstasjon i mast - Ombygging" 
RENBlad 6028  "Nettstasjon - Fundamentering" 
RENBlad 6038  "Nettstasjon - I bygg - Branntekniske krav" 
RENBlad 6039  "Nettstasjon - Dokumentasjon" 
  
Merk: RENBladene 6009, 6011, 6013, 6014 og 6016 vil da utgå og ikke lenger være 
aktuelle. 
 
Les mer om høringen på disse bladene HER 
 
 
Det er lagt ut to RENBlader innen luftnett for høring.  Det er følgende: 
 
RENBlad 5010, "LS luft – montasje" 
 

Omfattende endringer under punktet om bardun. 
Endringer ved montasje av KV. 
Endringer, koblingsklemmer 

 
RENBlad 5012, "LS luftnett - Fundamentering og mastereis" 
 

Rettelse i tabell 6 for gropdybde. 0,9 spuntkasse. 
Punkt 7.1 – oppbygging av fundament under stolpens rotende 
Litt bedre forklaring når det gjelder bruk av labanker og flåte. 

 
Les mer om høringen på disse bladene HER 
 
Høringsfrist for alle RENBladene er satt til 25. mai 2014. 

 

 
 
 
 
 

http://www.ren.no/hoeringer
http://www.ren.no/hoeringer
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Retningslinjer for smarte Nettstasjoner 
RENBlad 6025 er revidert og sendt på høring i april (Frist til 25. mai). Fra tidligere å kun 
omhandle overvåking av LS jordfeil, omfatter dette RENBlader nå all overvåking, styring 
og regulering av aktuelle komponenter i en nettstasjon - med andre ord beskrivelse av 
«smarte nettstasjoner». 
 

 
Figur 1 

Figur 1 viser sammenhengen mellom overvåking, styring og regulering i en nettstasjon og 
kommunikasjon mellom lokal enhet (overvåkingsenhet) i nettstasjon og et sentralt sted hos 
nettselskap. Dette kan være en driftssentral eller en sentral teknisk IT server.  
 
 
 
 
 
Figur 2 
Figur 2 viser eksempel på konfigurasjon av 
instrumenttavle som både forsyner 
hjelpekurser internt, men også håndterer 
overvåking, styring og regulering av 
materiell i stasjonen, samt kommunikasjon 
eksternt.  Denne kan typisk benyttes i 
stasjoner som forsyner direkte til 
hovedtavle i et bygg og som ikke har egen 
LS tavle. 
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Figur 3 
Figur 3 er instrument tavlen integrert i kraft 
tavlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 viser kommunikasjonsdelen fraskilt 

fra instrumenttavlen. 
 
Tabell 1 under viser en oversikt over hvilke parametere som kan overvåkes i en 
nettstasjon, samt krav til behandling av data i lokal enhet og sentral enhet. Det settes også 
krav til responstid for overføring.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 
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Overvåket 
parameter 

Lokalt registrerte 
verdier 

Over-føring Sentral  
databehandling 

M
inim

um
 

O
psjon 

Jordfeil (TN-nett og 230 V 
TT), jordstrøm 
 

[9.2] Avvik - jordfeilstrøm i 
nøytralpunktet, tidspunkt 

Umiddelbart [11.2] Alarm ved 
overskridelser av grenseverdi 
Alarm ved manglende data 
Oppfølgingssystem for feil 

X  

Jordfeil (IT-nett), alle 
fase-jord-spenninger, 
Nøytralpunktsavleder 

[9.2 og 9.3] avvik spenning, 
Tidspunkt 
 

Hver dag [11.2] Alarm ved 
overskridelser av grenseverdi 
Alarm ved manglende data 
Oppfølgingssystem for feil 

X  

Avbrudd [9.4.2] Avvik, Tidspunkt, 
varighet, avbrutt effekt 
 

Hver dag 
 

[11.3.1] Tabell 
Trendanalyse 
 

X  

 Varsel Umiddelbart Avvikspresentasjon   
Fasebrudd, lav og 
høyspenning, unormal 
spenning 

[9.4.3] Avvik, Tidspunkt, 
varighet 
 

Hver dag [11.3.2] Tabell 
Trendanalyse 
 

 X 

 Varsel Umiddelbart Avvikspresentasjon   
Avvik- langsomme 
spenningsvariasjoner 

[9.4.4] Avvik, Tidspunkt,  
Varighet  
 

Hver dag [11.3.3] Avviksanalyse   X 

Langsomme 
spenningsvariasjoner 

[9.4.3] Registrering 
spenningsverdi. Tidspunkt, 
Varighet 

Hver dag [11.3.3] Trendanalyse  X 

Usymmetri [9.4.5] Registrering 
spenningsverdi, Avvik. 
Tidspunkt, Varighet 

Hver dag [11.3.4]Avviksanalyse  X 

Registrering av kW og 
kWh 

[9.4.6] Registrering 
timesverdi. Tidspunkt, 
Varighet 

Hver dag [11.3.5]Trendanalyse 
Avviksanalyse 

 X 

Registrering av kVAr og 
kVArh 

[9.4.7] Registrering 
timesverdi, grenseverdier, 
Tidspunkt, Varighet 

Hver dag [11.3.6]Trendanalyse 
Avviksanalyse 

 X 

Effektfaktor [9.4.8] Registrering 
timesverdi, Grenseverdier, 
Tidspunkt, Varighet 

Hver dag [11.3.7]Trendanalyse  X 

Overharmoniske  [9.4.9] Registrering av THD 
for strøm og spenning per 
10-minutt, Tidspunkt, 
Varighet. 

Max/min/avg 
hver dag 

[11.3.8]Trendanalyse   X 

Brudd på grenseverdier 
til overharmoniske 

[9.4.9] Avvik Tidspunkt. 
Tidspunkt, Varighet 
Opsjon: Kurveform 

Hver dag [11.3.8] Avviksanalyse   X 

Brudd på grenseverdier 
til individuelle 
overharmoniske 

[9.4.10] Avvik Tidspunkt, 
Varighet. 
Opsjon: Kurveform  

Hver dag [11.3.9] Avviksanalyse  X 

Brudd på grenseverdier 
for kortvarige over- og 
underspenninger 

[9.5.2] Avvik, Tidspunkt, 
Varighet. 
 

Hver dag [11.4.1] Avviksanalyse  X 
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Overvåket 
parameter 

Lokalt registrerte 
verdier 

Over-føring Sentral  
databehandling 

M
inim

um
 

O
psjon 

Brudd på grenseverdier 
for spenningssprang 

[9.5.3] Avvik, Tidspunkt, 
Varighet. 

Hver dag [11.4.2] Avviksanalyse.   X 

Brudd på grenseverdier 
for flimmer 

[9.5.4] Avvik, Tidspunkt, 
Varighet 

Max/min/avg 
hver dag 

[11.4.3] Avviksanalyse.   X 

Brudd på grenseverdier 
for transformator-
temperatur 

[9.6.1] Avvik, Tidspunkt, 
Varighet. 

Umiddelbart 
 
 

[11.5.1] Avviksanalyse. Alarm 
  

 X 

Transformator-
temperatur 

[9.6.1] Gjennomsnittsverdi, 
Tidspunkt, Varighet 

Hver dag [11.5.1] Trendanalyse  X 

Brudd på grenseverdier 
for romtemperatur 

[9.6.2] Avvik, Tidspunkt, 
Varighet. 

Umiddelbart [11.5.2] Avviksanalyse  X 

Romtemperatur [9.6.2] Gjennomsnittsverdi, 
Tidspunkt, Varighet 

Hver dag [11.5.2] Trendanalyse   X 

Kortslutningsindikator [9.6.3] Avvik, Tidspunkt, 
Varighet. 

Umiddelbart [11.5.3] Avviksanalyse, Alarm 
 

 X 

Dør [9.6.4] Avvik, Tidspunkt, 
Varighet. 

Umiddelbart [11.5.4] Avviksanalyse. Alarm 
 

 X 

Brann og røyk [9.6.5] Avvik, Tidspunkt, 
Varighet. 

Umiddelbart [11.5.5] Avviksanalyse, Alarm 
 

 X 

Vannivå [9.6.6] Avvik, Tidspunkt, 
Varighet. 

Umiddelbart [11.5.6] Avviksanalyse  
 

 X 

Batterispenning [9.6.7] Avvik, Tidspunkt, 
Varighet. 

Umiddelbart [11.5.7] Avviksanalyse   X 

Styring av HS bryter [9.6.8] Hendelse, 
Registrering, Tidspunkt, 
Varighet. 

Umiddelbart [11.5.8] Rapport, fjernstyring  X 

Spenningsregulering – 
transformator 

[9.6.9] Hendelse, 
Registrering, Tidspunkt, 
Varighet. 

Hver dag [11.5.9] Rapport  X 

Overspenningsvern HS [9.6.10] Avvik, Tidspunkt, 
Varighet. 

Umiddelbart [11.5.10] Avviksanalyse   X 

Overspenningsvern LS [9.6.11] Avvik, Tidspunkt, 
Varighet. 

Umiddelbart [11.5.11] Avviksanalyse  X 

Bildeovervåkning [9.6.12] Hendelse, 
Registrering, Tidspunkt, 
Varighet. 

På forespørsel [11.5.12] Fjernstyring  X 
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RenNytt - nå også med interiør-stoff 
…noe å foreslå for fruen for de som vil ha et faglig innslag i hjemmet?   Det er foreløpig 
usikkert om man kan velge andre stolpetyper og traverser etc., men vi skal følge med! 
 

 
 

Siste skrik innen innredning ifølge interiørarkitektene… 
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Referansegruppe Prosjektsystem 
Det finnes mange slags grupper i REN-systemet, noen er faste og noen har mer «ad hoc» 
karakter. En gruppe som har eksistert en stund, er Referansegruppen for 
Prosjektsystemet, som består av kompetente ansatte fra 
våre medlemsbedrifter, og som har en spesiell tilknytning til 
REN prosjektsystem. Gruppen består av (fra venstre) Tor 
Einar Birkeland, Lyse, Tormod Leistad, Eidsiva Energi, Egil 
Arne Østingsen, Lofotkraft, Vidar Knutsen, Skagerak Nett, 
Magne Solheim, REN og Michael Holmvik, Eidsiva Energi. 
Gruppen har som oppgave å prioritere innkomne forslag til 
forbedringer til prosjektsystemet og kostnadskatalogen. De 
har også spesielt ansvar for å komme med slike forslag 
selv, og alle selskapene som deltar, har en aktiv bruk av 
systemet og katalogen. 
Det vi imidlertid har sett en stund, er at flere og flere ser på muligheten for å bruke 
kostnadskatalog data gjennom andre systemer enn RENs webbaserte kalkylemotor. Det 
finnes ettehvert en del løsninger for dette, og vi har lenge hatt «bakgrunnstjenester» i våre 
systemer som leverer data som ikke brukes fra REN kalkylesider. 
På siste møte i gruppen i april ble dette et viktig diskusjonspunkt – hvor går 
prosjektsystemet videre? Det er nå slik at Powel de siste årene har kjøpt opp viktige 
konkurrenter, og eier nå både GeoNis og Open NIS i tillegg til sitt egenutviklede Netbas. 
Det siste nye er at Tekla også har en kostnadskatalogkobling i sitt Xpower system. Alle i 
gruppen var klar på fremtiden vil bringe mer integrering av kostnadskatalog i eksisterende 
planleggingsverktøy. De fleste var likevel opptatt av at man må beholde REN 
kalkyleverktøy fordi det alltid vil være kostnadselementer som ikke lar seg beskrive ved 
hjelp av kartbaserte planleggingsverktøy. 
På møtene i gruppen legger vi vekt på å ha et sosialt innslag, og vi bytter på å være 
vertskap for møtene. På sist møte i Sandnes var været såpass bra, at vi ville få med oss 
en tur på den berømte «Preikestolen». Under er et par bilder som ble tatt på turen. Bildene 
viser ikke at det blåste 12 sekundmeter – og at dette var svært merkbart på stedet. 
 

  
 

Posering for fotografen - Lysefjorden i bakgrunnen 
 

REN prosjektleder høyt på strå 
 
  

1 Referansegruppe 
prosjektsystem 
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Samarbeidsløsningen til RENberedskap er nå lagt ut. 
Første steg på veien mot RENberedskap er nå tatt, og vi har etablert en egen del av RENs 
sider som er rettet spesielt mot beredskap. For de som er medlemmer i RENberedskap, er 
det nå mulig å opprette egne samarbeidsgrupper for de som samarbeider lokalt. Vi jobber 
også for fullt med å konvertere gamle eBeredskap sin materielldatabase over på en nytt og 
mer moderne format. Når dette er klart, vil vi gå ut med mer informasjon om dette, og 
ønsker å få inn flere medlemmer. Det vil også bli arrangert en egen temadag om dette til 
høsten/vinteren, der vi vil demonstrere det ferdige systemet i tillegg til andre, aktuelle tema 
vedrørende RENberedskap. 
 

 
 
Det er også etablert egne temasider for Beredskap på RENs nettsider: 
http://www.ren.no/tema/beredskap. Sidene vil inneholde redaksjonelt stoff og informasjon 
om beredskap og arbeid som foregår innenfor området. 
 
 

 

http://www.ren.no/tema/beredskap


LINJE-
PROSJEKTERING

E-post: post@ren.no
Tlf: 47 47 99 00

www.ren.no

Det avholdes kurs i linjeprosjektering. Det blir 
g jennomgang av GPS og totalstasjon (elektronisk 
kikkert). Oppmåling av terreng og overføring for 
prosjektering av linjetrasè ved bruk av EDB.

DELTAKERNE VIL FÅ:
•	 opplæring	i	bruk	av	GPS/temakoder
•	 behandling	av	måle-fil
•	 opplæring	i	netLIN

NB! Ikke	nødvendig	å	ta	med	måleutstyr.
NB!	Nyeste	versjon	av	netLIN	må	være	installert.

/// RENKURS

STED: 	
Flå

TID:		
www.ren.no/web/guest/kursliste	

PÅMELDINGSFRIST:
14	dager	før	kursstart

MÅLGRUPPE:
•		Planleggere
•		Prosjektledere
•		Konsulenter

PRISER:
kr.	7	500,-	(Medlem)
kr.	7	900,-	(Ikke	medlem)

KURSHOLDER:
Kim	Arne	Boska
Mobil:	413	63	700
E-post:	kim@ren.no

Overnatting
Deltakerne	må	selv	ordne	med	overnatting.
Thon	Hotel	Bjørneparken:
bjorneparken.resepsjon@thonhotels.no
Tlf.:	32	05	35	70
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www.ren.no

PROGRAM
DAG 1
10.00	–	10.15	 Fremmøte		

Presentasjon	v/REN

10.15	–	11.00	 Gjennomgang av GPS Kikkert		
v/Hallingkonsult

11.00	–	11.15	 Pause med kaffe

11.15	–	12.00	 Gjennomgang før terrengmåling		
	iktige	punkter	v/REN

12.00	–	12.45	 Lunsj

12.45	–	17.00	 Ut i terrenget og foreta innmålinger	
	 Vi	tar	en	enkel	bevertning	inne/	ute

19.00		 Middag i lavoen

DAG 2
08.30	–	09.30		 Repetisjon av innmålinger		

Spørsmål	v/REN

09.30	–	09.45		 Pause	

09.45	–	10.15	 Overføre data til NetLin program

10.15	–	11.00	 Behandle terrenginmåling

11.00	–	12.00	 Opprett et prosjekt, hente inn terrengprofil, 
konfigurering av anlegg.

12.00	–	12.45	 Lunsj

12.45	–	13.45	 Konfigurering av anlegg  
spesifisere	vind	og	islast,	velg	ledningssett,		
line	og	masteberegning,	anleggs	dokumentasjon

13.45	–	14.30	 Oppgaver	Rask	gjennomgang.

14.30	 Slutt

LINJEPROSJEKTERING
/// REN

KURSANSVARLIG 
Kim Arne Boska 

Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS

/// RENKURS
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